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Strojirensky zkusebni astav, s.p., Brno, Ceska republika
Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsigbiorstwo parnstwowe, Brno, Republika Czeska =
Numer  0-31-00755-16
,Galmet Sp. z 0.0." Sp. K.
3 ul. Raciborska 36 5%
Producent 48-100 Glubczyce |
i Polska
Produkt Pompa ciepta z podgrzewaczem c.w.u.
Rodzaj oznaczenie / Basic GT
znak towarowy |
Metoda testowa CSN EN 16147:2011, EHPA regulacja badan V1.7
: ; Protokot z przeprowadzonego testu: 31-9863/T2 z 13.07.2016 r.
£ = aw) aswind Btk i Dokumentacja techniczna przedstawiona przez ,Galmet Sp. z 0.0." Sp. K.
Pojemno$é¢ zbiornika litry 200
Temperatura termostatu °C 55
Zrédiowa temperatura powietrza °C 15 (12)
Czas nagrzewania ty, . min 304,13
\ Energia elektryczna Wep, kWh 2,036
e Poboér mocy w stanie spoczynku Pes w 29,4
= Cykl pobierania Nr ' L
Catkowita energia cieplna uzyteczna podczas
= catego cyklu pobierania Q¢ Ll 11,8178
Catkowite zuzycie energii elektrycznej podczas
\ cyklu pobierania We,.r¢ KWh 3,3829 E
Wspotczynnik efektywnosci COPpyy - 3,493
( Referencyjna temperatura cieptej wody ©"wy °C 50,27 *
Maksymalna ilo$¢ cieptej wody uzytkowej Viax m?® 0,197 '
= Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsigbiorstwo panstwowe potwierdza niniejszym :
i certyfikatem, ze badanie produktu, ktérego dotyczy dato wyniki wskazane powyzej. Instytut Badawczy =
Przemystu Maszynowego, przedsiebiorstwo panstwowe jest akredytowanym Laboratorium 1045.1.
§ Zarejestrowane Centrum Badan /
g; ==ehpa
european

heat pump association
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Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsiebiorstwo panstwowe potwierdza niniejszym
certyfikatem, ze badanie produktu, ktérego dotyczy dato wyniki wskazane powyzej. Instytut Badawczy
Przemystu Maszynowego, przedsiebiorstwo panstwowe jest akredytowanym Laboratorium 1045.1
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= Brno 13.07.2016 .

Milan Holomek 3
1 Kierownik ds. Grzewczych i Urzadzen Ekologicznych E
;» Kierownik Laboratorium Badawczego %
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Strojirensky zkudebni tistav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
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